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Larm HP (högtryckspressostat)

Åtgärder vid Larm HP

Kontrollera på manometern vid expansionskärlet att trycket i 
värmesystemet är 1 bar. Vid behov, fyll upp till 1 bar.

• Ställ värmepumpen i driftläge Av

• Kontrollera att termostaterna på radiatorerna  
är öppna och lufta dem.

• Kontrollera trycket i värmesystemet  
efter luftning.

• Ställ tillbaka värmepumpen i driftläge Auto.

Löser larmet ut igen, kontakta din installatör.


